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O Weiterleitung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Ergebnisse der Radioaktivitatsuntersuchungen mit Rechnung folgen in Karze.

Fur Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung

Mit freundlichen GriiRen
ss GMmbH & Co. KG
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Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Anlage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort: Mainstockheim

Entnahmestelle: Tiefbrunnen |

Kennzahl: 4110622600088 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: nein

Probenahme am: 22.08.2018 09:41 Analysennummer: T146371

Probenahme durch: A. Happ, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 22.08.2018
Probenahmeart: Ende der Prifung: 13.09.2018

EDV Nr.  [Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren

Sebam

1026 1 Féarbung (qualitativ) farblos DIN EN ISO 7887 (2012-04)
1031 2 |Tribung (qualitativ) klar DIN EN ISO 7027 (2000-04) |
o Bodensatz(qualitativ) keiner |visven

1042 3 Geruch (qualitativ) . Eéruchlos DEV B 1/2 (1971)

1021 4 Wassertemperatur 3 .o o 12,9 DIN 38404-4-2 (1976-12)
1081 5 |elektr. Leitfahigkeit b. 25°C pS/em | 1275 DIN EN 27888 (1993-11)
1061 6 :ﬂl—;s‘/s\l:: g;:en Lo (Vo‘r-0r1- 7.13 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
1281 7 Sauerstoff geldst (O,) ‘ mg/l h 1,70 DIN EN ISO 5814 (2013-02)
1472 8 ééurekabazitét bis pH 4,3 R mmol/l 5,72” |oiN 38409-7-2 (2005-12)
1476 9 —Eéurekapazitét bis pI:i 8,2 | mmon | 0 ~ |oiN 38409-7-1 (2005-12)
1477 10 |Basekapazitat bis pH 8,2 | mmoln 0,99 DIN 384097 (2005-12)
1122 11 Calcium (Caz*) o mg/l 203 ~|DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
1121 12 Magnesi—uﬁ; (Mgz‘)' R o mg/]n a 38,9 DIN EN ISO 1729442—(2017-01)
Wz— 13 Natrium (Na") o ' 7nEII o 19,0 DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
113 14 |Kalium (K" - mg/I 38 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
1331 20  |Chlorid (CI) mg/| 46,3 DIN EN ISO 10304-1 (2008-07)
1313 21 |Sulfat (S0,%) | mgn 341 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
1244 22 |Nitrat (NO3) - mg/l 219 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
1524 26 E:L?::‘Zrtgfﬁ%nésg;] i mg/l 0,2 DIN EN 1484 (1997-08)
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Entnahmeort:

Mainstockheim

Institut

Dr. Nuss

Entnahmestelle: Tiefbrunnen |
Probenahme am: 22.08.2018 09:41 Analysennummer: T146371
EDV Nr.  [Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
1783 29 Koloniezahl bei 20°C 1/ml 0 )
£ == = — —————————|TrinkwV §15 1c) 1

1780 30  [Koloniezahl bei 36°C B 1/ml o i
1772 31 E. coli 1/100 ml 0

= _ 1 - DIN EN ISO 9308-1:2017-09
1773 32  |Coliforme Keime 1/100 ml 0

n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht,

Bad Kissingen, den

13.09.2018

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

# nicht relevanter Metabolit

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung
des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_9-5)
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Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV - chemischer Teil

Entnahmeort: Mainstockheim

Entnahmestelle: Riedbach/Tannig Riedbach 7, Aussenhahn

Kennzahl: 1230067500901 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein

Probenahme am: 22.08.2018 10:10 Analysennummer: T146372

Probenahme durch: A. Happ, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 22.08.2018

Probenahmeart: Ende der Priifung: 13.09.2018

Parameter Einheit Befund Grenzwert [Untersuchungsmethode

Benzol mg/l <0,0002 0,0010 DIN 38407-43 (2014-10)

Bor (B) mall 0,08 1,0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01) |

Bromat (BrO ;7) ' mg/l i <0,002 0,010 DIN EN ISO 15061 (2001-12)

Chrom (Cr) - ' 7 mgl/l <0,0002 | 0,050 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01) | |
Cyanid (CN~) mg/l <0,005 0,050 Hausmeth. W-05141_2 (2013-12) w
1,2-Dichlorethan B mg/l o <0,0001 0,6030 DIN 38407-43 (2014-10)

Fluorid (F~) mg/| 0,26 _ 1.5 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07) |

Nitrat (NO;") 7 mg/Il . 20,2 50 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Pflanzenschutzmittel (insgesamt) mag/l nu. 0,00050 siehe hinten :

Quecksilber (Hg) mg/l <0,0001 _ 0,0010 DIN EN ISO 12846 (2012-08)

Selen (Se) ‘ mg/l 0,001 0,010  |DINEN ISO 17294-2 (2017-01)

Summe aus Tetra- und Trichlorethen mg/l <0,0002 0,010 DIN 38407-43 (2014-10)

Uran (U) mg/l 0,001 0,010 DIN EN ISO 17284-2 (2017-01) ‘
Antimon (Sb) ) mg/li ) <0,001 0,0050 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01) ‘
Arsen (As) mg/l <0,0005 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01) ‘
Benzo-(a)-pyren mg/l <0,000003 0,000010  |DIN 38407-39 (2011-09) :
Blei (Pb) ' mgl/l 0001 | 0010 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

Cadmium (Cd) | mg/l <0,0003 B 0,0030 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

Kupfer (Cu) ) : mg/l i 0,007 i 2-0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01) |
Nickel (Ni) o o 'mgll : 0,001 D 0,020 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)

Nitrit (NO ,") - mg/| __i 3 ~ <0,01 0.103/0‘§0 DIN EN 26777 (1993-04)

Nitrat/50 + Nitrit/3 mg/l 0,40 1 berechnet
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Mainstockheim

Entnahmestelle: Riedbach/T&nnig Riedbach 7, Aussenhahn

Probenahme am: 22.08.2018 10:10 Analysennummer: T 146372

Parameter Einheit Befund Grenzwert |Untersuchungsmethode
ig%;ﬂ:g:;:{g;;a;ﬁﬂ? mg/l <0,00002 0,00010  |DIN 38407-39 (2011-09)
Trihalogenmethane (7:HM) ' 51?/[ <0,001 0,050 ~ |oiN 3840743 (2014-10)
f\luminium (Al) B . ;ﬁ?;llw <0,017 0,200  |oiNENISO 172942 (2017-01)
Ammonium (NH,*)  mg/ <0,01 0,50 DIN 38406-5-1 (1983-10)
Chlorid (CI") mgll e 774587 | 250 [oiN EN 150 10304-1 (2009-07)
Eisen (F;ﬁ - ' mgl/l 0,063 0,200 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Farbung (SAK bei A = 436 nm) 1 im  <0,02 05  |DINENISO 7887 (2012-04)
Ge_n_Jchsschwe[Ienwert bei 25;6 TON 1 3  |oiNEN 1622 (2006-10)
Geschmack typisch 032;?122:’;:9'6 DEV B 1/2 (1971)

elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 1372 2790 DIN EN 27888 (1993-11)
Mangan (Mn) o mgll_“ ) <0,001 e 0,056— ~ |oINENISO 17204-2 (2017-01)
Natrium (Na*) e - ; mg/I 183 | 200  |DINENISO 17294-2 (2017-01)
t();%ag)lsch gebundener Kohlenstoff mg/l 03 o\r}gféiz::jn:gle DIN EN 1484 (1997-08)

Sulfat (S0 ,%) ] mg/l 399 | 250 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
FUbung NTU 0,91 1102 DIN EN ISO 7027 (2000-04)
pH-Wert bei 17,7°C (Vor-Ort) | pH-Einheiten 717 6,5-9,5 |DINEN ISO 10523 (2012-04)
Calcitiésekapazitat mol | 216 5° DIN 38404-10 (2012-12)
Calcium (Ca®*) mgl| 217 ~ |oINENISO 172042 2017-01)
Magnesium (Mg 2+) A o mg/l 40,0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Kalium (K*) mg/l 3,4 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Si‘aﬁrekapazitét bis pH 4,3 mmol/l 5,84 [a— DIN 38409-7-2 (2005-12)
g:.lmme Erdalkalien mmol/l 7,05 berechnet

Gesamthate | °dH 39,4 berechnet

Hartebereich (Waschmittelgesetz®) hart ~ |berechnet -

"in Anlehnung an

“ vom 29.04.2007

* gesundheitlicher Orientierungswert
Acrylamid, Epichlorhydrin und Vinylchlorid:

3 Grenzwert am Ausgang Wasserwerk

n.b. = nicht berechenbar
* nicht relevanter Metabolit

0.B. = ohne Beanstandung
n.u. = nicht untersucht
n.n. = nicht nachweisbar

Die Einhaltung der Grenzwerte wird durch Berechnung der Restmonomerkonzentration aufgrund der maximalen Freisetzung nach der
Spezifikation des entsprechenden Polymers und der angewandten Polymerdosis ermitteit.

Beurteilung:

Die untersuchte Probe entspricht nicht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Der Grenzwert fir Sulfat ist

(iberschritten.

Der Werte fiir Sulfat liegt Uber dem Grenzwert der Trinkwasserverordnung, sofern keine Ausnahmegenehmigung

erteilt wurde.
13.09.2018

e

Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Bad Kissingen, de

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-7)
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Mikrobiologische Untersuchung gemiR Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Mainstockheim
Entnahmestelle: Tiefbrunnen |
Kennzahl: 4110622600088 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am: 22.08.2018 09:41 Analysennummer: MIK 380196
Probenahme durch:  A. Happ, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 22.08.2018
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 27.08.2018
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* G 12,9 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* |uS/cm 1275 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg/l n.u. < 0,3 mg/* [DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Desinfektion keine
Escherichia coli ~ |KBE36°Cin100ml | 0 . DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 . DIN EN ISO 9308-1:2017-09
[Enterokokken |KBE 36 °Ciin 100 ml | n.u. T DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml n.u. ) . DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml nu. . DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 0 - !
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 ml 0 - rarkeV §18 11

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

n.u. = nicht untersucht

**in Ausnahmeféllen héher  *** nicht akkreditierter Bereich

Fir Rohwasser vor der Aufbereitung stellt die TrinkwV fiir die oben aufgefiihrten Parameter keine Anforderungen. Die
untersuchte Wasserprobe ist aus mikrobiologischer Sicht nicht zu beanstanden.

Bad Kissingen _dgen

Institut Dr.
Laborleitung Dr. Elke Nuss

7.08.2018

GmbH & Co. KG

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-3)
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Bad Kissingen

231 27.08.2018

Mikrobiologische Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Mainstockheim
Entnahmestelle: Riedbach/Tannig Riedbach 7, Aussenhahn
Kennzahl: 1230067500901 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am: 22.08.2018 10:10 Analysennummer: MIK 380197
Probenahme durch:  A. Happ, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 22.08.2018
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, b) Ende der Priifung: 27.08.2018
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 17,7 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C* [uS/em | 1372 2790 DIN EN 27888:1993-11 |
freies Chlor* mg/l - - <0,3mg/*™ |DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Desinfektion keine
Escherichia coli ~ |KBE36°Cin 100 ml 0 | 0/100ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime ~  [KBE36°Cin100ml | 0 | 0/100ml |DINEN ISO 9308-1:2017-08
Enterokokken KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  [DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE 44 °C in 100 ml 0 0/100 mi DIN EN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE 36 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 0 100 :
Koloniezahl KBE 36 °C in 1 mi 0 100 AR G

KBE: Koloniebildende Einheiten
* Messung: Vor-Ort

Beurteilung:

** in Ausnahmefallen héher

n.u. = nicht untersucht

*** nicht akkreditierter Bereich

Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.

Bad Kissinge

Institut
Laborleitung Dr. Elke Nuss

27.08.2018

s GmbH & €o. KG

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Priifgegenstinde. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_MIK_2-3)

Seite 1 von 1

Bankverbindung Sparkasse Bad Kissingen - IBAN: DE62 7935 1010 0000 0008 10 - SWIFT-BIC: BYLADEMIKIS Akkreditierung Reg.-Nr. D-PL-14084-01-00
Rechtsform Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRA 8833 - St.-Nr. 205/164/01908 - USt-1D DE815399696
Personlich haftender Gesellschafter: Dr. Nuss Verwaltungs-GmbH - Sitz Bad Kissingen - Registergericht Schweinfurt - HRB 6513 - St.-Nr. 205,/124/80285 - Geschiftsfiihrer: Dr. Elke Nuss




LT-60-8T0C

Institut

Dr. Nuss

Adresse SchonbornstraRe 34 i-Park Tauberfranken 02
97688 Bad Kissingen 97922 Lauda-K6nigshofen
Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG - Schénbornstr. 34 - 97688 Bad Kissingen Tel 0971/7856-0 09343 /509342
Fax 0971/7856-213 09343/3979
eMail info@institut-nuss.de lauda@institut-nuss.de
Web  www.institut-nuss.de www.institut-nuss.de
Gemeinde
Mainstockheim
Friedrich-Ebert-Str. 5 SN ( DAkkSm
AN Akkreditierungsstelle

D-PL-14084-01-00

97318 Kitzingen
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10249 Dr.N/bk 0971/7856- 231 27.08.2018

Mikrobiologische Untersuchung gemaB Trinkwasserverordnung

Entnahmeort: Mainstockheim
Entnahmestelle: Hochbehalter Haselberg
Kennzahl: 1230067500254 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: nein
Probenahme am: 22.08.2018 10:23 Analysennummer: MIK 380198
Probenahme durch:  A. Happ, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Prifungsbeginn: 22.08.2018
Probenahmeart: DIN EN ISO 19458 Tab. 1, a) Ende der Prifung: 27.08.2018
Parameter Einheit Befund Grenzwerte Untersuchungs-
methode
Wassertemperatur* °C 19,1 DIN 38404-4:1976-12
Elektr. Leitfahigkeit bei 25 °C*  |pS/cm - 1376 2790 DIN EN 27888:1993-11
freies Chlor* mg - <0,3mg/* [DIN EN ISO 7393-2:2000-04
Desinfektion - keine
Escherichia coli KBE36°Cin100ml | 0 ~ 0/100ml  |DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Coliforme Keime KBE 36 °C in 100 ml 0 0/100 ml  [DIN EN ISO 9308-1:2017-09
Enterokokken - KBE 36 °C in 100 ml n.u. 0/100 ml  |DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Clostridium perfringens KBE44°Cin100ml |  nu. ~ 0/100ml  [DINEN ISO 14189:2016-11
Pseudomonas aeruginosa KBE36°Cin100ml |  n.u. ' 0/100 mi | DIN EN ISO 16266:2008-05
Koloniezahl KBE 22 °Cin 1 ml 0 100 .
Koloniezahl ’ KBE 36 °C in 1 ml 0 100 | TMMwvsSiod

KBE: Koloniebildende Einheiten n.u. = nicht untersucht
* Messung: Vor-Ort **in Ausnahmeféllen héher  *** nicht akkreditierter Bereich

Beurteilung:
Die untersuchte Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der TrinkwV.
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Institut Dr. Nuss GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts Dr. Nuss darf
dieser Bericht nicht auszugsweise vervielféltigt werden. (Dok. B_MIK_2-3) Seite 1 von 1
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